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Förderprogramme des Staates auf 
Grundlage der EnEV 2007

Energetische Ertüchtigungen 
Technik, Fassaden-/ Dachflächen 

EnModIn 2008 –
Konjunkturpaket/programm 2009 
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Grundlage der Förderung: 
schlechte Energiekennzahl

Tatsächlicher Verbrauch

Beispiel 1: Kindergarten 
169.000 kWh/a  i. Mittel

Beispiel 2: Hauptschule
690.000 kWh/a  i. Mittel

Verbrauchsausweis für
Antragsverfahren nicht

zu empfehlen!!! 

Theoretischer Bedarf

gleicher Kindergarten
342.000 kWh/a

gleiche Schule unsaniert
2.100.000 kWh/a

gleiche Schule komplett
energetisch saniert

1.050.000 kWh/a!!!
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Kostenermittlung der 
energetischen Ertüchtigung

• Grundschule

Grobelemtenmethode
einschl. Beiträge TGA

netto € 933.048, --
Nebenkosten ca. 15%

netto      € 139.957,20
Gesamtkosten 

brutto     € 1.276.876,18 

• Hauptschule

Grobelementenmethode
einschl. Beiträge TGA

netto        € 2.336.950, --
Nebenkosten ca. 15%

Netto       € 350.542,50
Gesamtkosten 

Brutto      € 3.198.116,08 
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Heizenergieverbrauch sinkt (siehe Grundlage der Förderung) abgeschätzt auf ca. 50% des 
derzeitigen Verbrauches

Bei der Hauptschule zukünftig  ca. 300.000 kWh x 0,061 €/kW = € 18.300 ,--

Ersparnis bei der Grundschule zukünftig ca. 100.000 kWh x 0,061 €/kW = € 6.100 ,--

Die Ersparnis entspricht den zukünftigen Heizkosten.

Investitionskosten für die energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle inkl. Heizzentrale

Hauptschule 3.198.116,08 €

Grundschule 1.276.876,18 €

Finanzierung 

Bei 3%, Laufzeit 20 Jahre

Hauptschule 17.736,68 €/Monat 212.840,36 €/a

Grundschule 7.081,53 €/Monat   84.978,36 €/a

Bei 2,5 %, Laufzeit 20 Jahre

Hauptschule 16.946,91 €/Monat 203.362,92 €/a

Grundschule 6.766,21 €/Monat 81.194,52 €/a
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Im Rahmen des Konjunkturpaket II und Investitionspakt 2009 werden von den Kosten der 
energetischen Ertüchtigung max. 87,5 % als Zuschuss gewährt. 

Verbleiben bei der Kommune / dem Träger 12,5 % 

Hauptschule 3.198.116,08 € x 12,5% = 399.764,51 €

Grundschule 1.276.876,18 € x 12,5% = 159.609,52 €

Finanzierung 

Bei 3%, Laufzeit 20 Jahre

Hauptschule 2.217,09 €/Monat 26.605,08 €/a

Grundschule 885,20 €/Monat   10.622,40 €/a

Bei 2,5 %, Laufzeit 20 Jahre

Hauptschule 2.118,37 €/Monat 25.420,44 €/a

Grundschule 845,78 €/Monat 10.149,36 €/a

Gegenüber den Ersparten Heizkosten, in Höhe von Hauptschule 18.300 € bzw. Grundschule 
6.100 € ergibt sich bereits im 1.Jahr ein Defizit von ca.

Hauptschule 8.305,08 € x 20 Jahre = 166.101,60 €

Grundschule 4.522,40 € x 20 Jahre =   90.448,00 €



Obel und Partner GbR      Donauwörth - Regensburg - F riedberg

Werkzeug oder Zerrspiegel
Software zur DIN V 18599

• Abschlussarbeit HAWK Hildesheim von B.Eng. 
Peter Buschbacher, veröffentlicht GEB Gebäude 
Energie Berater 09-2008

Anhand eines Bürogebäudes wurden sechs Progamme zur DIN V 18599 getestet.Sowohl die
End- als auch die Zwischenergebnisse wichen erheblich voneinander ab. Die Plausibilität

konnte meist nicht nachgeprüft werden. Fazit:

Die im Rahmen der Bachlor-Arbeit festgestellte Bandbreite der Ergebnisse für das unter-
suchte Gebäude ist für die Anwender solcher Software erschrecken. Doch auch für den

Auftraggeber wirft sie unvermittelt die Frage nach dem Sinn derartiger Nachweise auf. …

Die Lösung der Probleme ist vermutlich so vielschichtig wie die Bandbreite der Fehler. Es

müssten Plausibilitätsprüfungen durchgeführt werden können. Hierzu müsste das Verfahren 
jedoch deutlich vereinfacht werden. … Den Bericht (siehe Auszug) sollte man kennen.   
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Gesamtrückzahlungssumme 
Anuitätendarlehen

• Kreditbetrag, 30 Jahre 
Laufzeit,  Zinssatz 3%

€ 50.000, -- > € 75.887, --

€ 100.000, -- > € 151.776,03

€ 200.000, -- > € 303.554,53
€ 300.000, -- > € 455.330,67

€ 400.000, -- > € 607.108,80

€ 1.000.000, -- > € 1.517.772,34
€ 2.000.000, -- > € 3.035.547,02

€ 3.000.000, -- > € 4.553.321,54

€ 4.000.000, -- > € 6.071.096,16

• Kreditbetrag, 30 Jahre 
Laufzeit,  Zinssatz 4%

€ 50.000, -- > € 85.934,09

€ 100.000, -- > € 171.867,97

€ 200.000, -- > € 343.735,87
€ 300.000, -- > € 515.607,18

€ 400.000, -- > € 687.475,01

€ 1.000.000, -- > € 1.718.692,81
€ 2.000.000, -- > € 3.437.388,62

€ 3.000.000, -- > € 5.156.084,82

€ 4.000.000, -- > € 6.874.777,57
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Gesamtrückzahlungssumme  
Anuitätendarlehen

• Kreditbetrag, 20 Jahre 
Laufzeit,  Zinssatz 3% 

€ 50.000, -- > € 66.551,57

€ 100.000, -- > € 133.103,24

€ 200.000, -- > € 266.206,43
€ 300.000, -- > € 399.309,72

€ 400.000, -- > € 532.412,92

€ 1.000.000, -- > € 1.331.033,88
€ 2.000.000, -- > € 2.666.067,78

€ 3.000.000, -- > € 3.993.102,43

€ 4.000.000, -- > € 5.324.136,53

• Kreditbetrag, 20 Jahre 
Laufzeit,  Zinssatz 4%

€ 50.000, -- > € 72.716,40

€ 100.000, -- > € 145.435,20

€ 200.000, -- > € 290.869,34
€ 300.000, -- > € 436.304,63

€ 400.000, -- > € 581.739,97

€ 1.000.000, -- > € 1.454.352,05
€ 2.000.000, -- > € 2.908.705,18

€ 3.000.000, -- > € 4.363.058,31

€ 4.000.000, -- > € 5.817.410,27


